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MISE EN ŒUVRE DE CONTACTEUR DE POSITION 

 

     
 

 

 

 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

1/ Le kit est constitué de l’ensemble contacteur, 
de la boite de raccordement, des vis + écrous 
pour la fixation du contacteur et de la notice de 
montage 

2/ Sur le cadre de l’appareil : 
positionner et fixer le contacteur à 
l’aide des vis et écrous fournis. 
(Exemple de la photo ci-dessus) 

3/ Positionner et fixer la boite de raccordement 
hors du cadre de l’appareil, pour éviter la 
diminution de la SLC (= Surface Libre Calculée) 

La boite de raccordement du contacteur de position doit être fixée à l’extérieur de l’appareil. 

4/ Une fois l’ensemble monté sur 
l’appareil, procéder au raccordement 
électrique 


